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. Przyczyna aktualizacji:

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapiséw Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (,,JRIESD) obejmuja:
Dostosowanie IRiESD do zatwierdzonych przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
(,,URE”) decyzjg z dnia 5 marca 2020 r., znak DRR.WRE.744.35.2019.PSt ,,Warunkdéw
dotyczacych bilansowania na podstawie Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia
23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczgce bilansowania” (dalej ,, Warunki
dotyczace bilansowania” lub ,,WDB”). Warunki dotyczgce bilansowania zostaly
opracowane przez PSE S.A. 1 wchodza w zycie z dniem 7 kwietnia 2020 r. WDB w znacznej
czgSci  zastgpujg postanowienia IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi.
Dokonanie zmian IRiESD w zakresie zapiséw odnoszacych sie do prosumenta energii
odnawialnej. Zmiany wynikaja ze zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych
zrodtach energii (,,ustawa OZE”) wprowadzonej ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o odnawialnych zrédtach energii oraz niektérych innych ustaw.
Dokonanie zmian IRiESD w zakresie udzielania bonifikat. Zmiany wynikaja
z rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegdlowych zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elekiryczna (Dz.U. z 2019
1., poz. 503).
Aktualizacje publikatorow aktow prawnych wyszezegolnionych w IRiESD. Zmiany
wynikajg z przyjecia tekstow jednolitych aktow prawnych badz ich nowelizacji.
Zakres zmian:
a) w czesci ogolnej IRIESD
— w punkcie 1.2.4 dodano podpunkt e) o nastepujgcej tresci:
»uwzgledniajgc warunki okreslone w ninigjszej IRIESD, OSD — w celu realizacji
ustawowych zadan przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji obiektow i
urzgdzen, instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, a takze
dokumenty przyjete na podstawie Kodeksow sieci.”
— Zmieniono punkt 1.3.4, ktéry otrzymat nastepujgce brzmienie:
»OSD ustala oraz udostgpnia wzor wniosku o okreslenic warunkow przylaczenia
oraz wzoOr zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, z uwzglednieniem wymagan
OSP; W punkcie 1.3.5 stowo ,,instrukcji” zamieniono na ,,JRIESD”
— Zmieniono punkt 1.4.1, ktéry otrzymal nastepujace brzmienie:
»OSD $wiadczy ustugi dystrybucji na zasadzie réwnoprawnego traktowania
wszystkich uzytkownikéw systemu, z uwzglednieniem wynikajacego z norm
prawnych obowigzku zapewnieni pierwszenstwa w $wiadczeniu ustug dystrybucji
energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej
kogeneracji, z zachowaniem niezawodnosci i bezpieczenstwa KSE.”
— W punkcie 1.4.3 dodano nowy podpunkt b) o nastepujgce;j tresci:



»przyjmuje od prosumentéw bedacych konsumentem w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny reklamacje dotyczace
przylaczenia mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji energii wytworzonej w tej
mikroinstalacji,”

Podpunkty od b) do h) otrzymujg nowg numeracje od c) do i)

W punkeie 2.1.2 zmianie ulegt:

podpunkt a) uzyskujac nastepujgce brzmienie: ,,pozyskanie przez podmiot od OSD,
wzoru wniosku o okre$lenie warunkow przylgczenia lub wzoru zgloszenia
przytgczenia mikroinstalacji”,

podpunkt b) uzyskujgc nastgpujgce brzmienie: ,,ztozenie przez podmiot u OSD,
kompletnego wniosku o okre$lenie warunkéw przylgczenia lub wzoru zgloszenia
przylaczenia mikroinstalacji wraz z wymaganymi zalgcznikami, zgodnego ze
wzorem okreslonym przez OSD”,

podpunkt d) uzyskujgc nastepujgce brzmienie: ,,0SD dokonuje weryfikacji wniosku
lub zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2.1.2 a) w terminie 14 dni roboczych od daty
jego otrzymania”,
podpunkt €) uzyskujgc nastepujgce brzmienie: w przypadku, gdy wniosek o
okreslenie warunkow przytaczenia lub zgloszenie przytgczenia mikroinstalacji nie
zawiera wszelkich niezbednych informacji do okreslenia warunkéw przytaczenia lub
nie zawiera wymaganych zatgcznikow, OSD informuje podmiot o koniecznosci jego
uzupetienia. Termin na wydanie warunkéw przyltaezenia rozpoczyna si¢ z dniem
zlozenia wniosku spelniajgcego wymagania okre$lone w p. 2.1.3 — 2.1.6. niniejszej
instrukcji,

dodano nowy podpunkt h) o nastepujacej tresci: ,,W przypadku, gdy przylaczenie
mikroinstalacji obywa si¢ na podstawie zgtoszenia, o ktérym mowa w punkcie 1.3.4,
OSD:

1) potwierdza zlozenie zgloszenia, o ktorym mowa w punkcie 1.3.4 odnotowujac
date jego ztozenia;

2) jest obowigzany dokona¢ przytgczenia do sieci mikroinstalacji na podstawie
zgloszenia, o ktorym mowa w punkcie 1.3.4 , w terminie 30 dni od dokonania tego
zgloszenia.”,

Podpunkty od h) do m) otrzymujg nowa numeracj¢ od i) do n)

Zmieniono punkt 2.1.4, ktory otrzymal nastgpujgce brzmienie:

»Wzor wniosku o okredlenie warunkéw przylgezenia oraz wzor zgloszenia
przyltaczenia mikroinstalacji okresla oraz udostgpnia na swojej stronie internetowej
oraz w siedzibie OSD.” '

Dodano nowy punkt 2.1.8 o nastepujacej tresci:

Zgloszenie, o ktérym mowa w punkcie 1.3.4 zawiera w szczegolnoscei:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy zainstalowanej
elektrycznej mikroinstalacji;

2) informacje niezbgdne do zapewnienia spelnienia przez mikroinstalacje
wymagan technicznych i eksploatacyjnych, o ktorych mowa w art. 7a;

3) dane o lokalizacji mikroinstalacji.”

W przypadku, gdy przylaczenie mikroinstalacji obywa si¢ na podstawie zgloszenia,
o ktérym mowa w punkcie 1.3.4, OSD:
a) potwierdza ztozenie zgloszenia, odnotowujgc date jego ztozenia;



b) jest obowigzany dokona¢ przytgczenia do sieci mikroinstalacji w terminie
30 dni od dokonania tego zgloszenia.”

Punkty od 2.1.8 do 2.1.22 otrzymuja nowg numeracje od 2.1.9 do 2.1.23.
Dodano nowy punkt 2.1.24 o nastepujacej tresci:
Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii w mikroinstalacii,
bedacy:
1) prosumentem,
2) przedsigbiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -Prawo
przedsigbiorcow (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 162), niebedacy
prosumentem,
Informuje OSD o terminie przylgczenia mikroinstalacji, lokalizacji przytaczenia
mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego Zrédta energii uzytego w tej mikroinstalacji
oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie p6zZniej niz w terminie
30 dni przed dniem planowanego przytaczenia mikroinstalacji do sieci OSD
dotychczasowy punkt 2.1.23 jest obecnie punktem 2.1.25,
zmieniono punkt 2.2.2.4, ktory otrzymal nastepujace brzmienie:
»OSD bezzwlocznie wznawia dostarczanie energii elekirycznej wstrzymane;j
z powoddéw, o ktérych mowa w p. 2.2.2.1 i 2.2.2.2,, jezeli ustang przyczyny
uzasadniajace wstrzymanie jej dostarczania. OSD wznawia dostarczanie energii
elekirycznej niezwlocznie po otrzymaniu od sprzedawcy wniosku o wznowienie,
jezeli wstrzymanie nastapito na zadanie sprzedawcy.”
dodano nowy punkt 2.2.2.5 o nastepujgcej trescei:
»Przedsigbiorstwo energetyczne, ktoremu odbiorca zwleka z zaptatg za $wiadczone
ustugi lub za pobrang energie elektryczng, powiadamia na pi$mie odbiorce energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania
energii elektrycznej, jezeli odbiorca ten nie ureguluje zaleglych i biezacych
naleznosci w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tego
powiadomienia.”
dodano nowy punkt 2.2.2.6. o nastgpujacej tresci:
»lezeli przedsigbiorstwo energetyczne, o ktorym mowa w pkt 2.2.2.5, nie
uwzglednito reklamacji, a odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia
o nieuwzglednieniu reklamacji, wystapit do Koordynatora do spraw negocjacji,
zwanego dalej ,,Koordynatorem™, z wnioskiem o rozwigzanie sporu w tym zakresie,
dostarczania energii nie wstrzymuje si¢ do czasu rozwigzania sporu przez tego
Koordynatora.
Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne nie uwzglednitlo reklamacji prosumenta
bedacego konsumentem, prosument ten moze wystapi¢, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o nieuwzglednieniu reklamacji, do Koordynatora, z
wnioskiem o pozasgdowe rozwigzanie sporu w tym zakresie,”
Zmieniono punkt 4.1.1, ktory otrzymat nast¢pujace brzmienie:
., Operator systemu przesylowego, zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej, na biezaco kontroluje warunki pracy KSE. W szczegblnych
przypadkach operator systemu przesylowego moze stwierdzi¢é zagrozenie
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i poda¢ do publicznej wiadomosci
komunikat o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i



podejmowanych dziataniach. OSP, zgodnie z IRIESP, opracuje i aktualizuje plan
obrony systemu i plan odbudowy zgodnie z NC ER.”

— Zmieniono punkt 4.1.3, ktéry otrzymat nastepujgce brzmienie:

,» W przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
OSP moze stosowaé procedury awaryjne bilansowania systemu i zarzgdzania
ograniczeniami systemowymi, nazywane rdéwniez procedurami awaryjnymi.
Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansujgcym okresla TCM.”

— Zmieniono punkt 4.1.5, ktdry otrzymat nastgpujgce brzmienie:

,»OSD wraz z OSDp oraz OSP podejmuja, zgodnie z IRIESP, niezwloczne dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;j,
awarii sieciowej lub awarii w systemie i odbudowy KSE na podstawie planu
odbudowy.”

— W punkcie 4.1.7 dodano podpunkt a) o nastepujgcej tresci: ,,podzial kompetencji
stuzb dyspozytorskich”, dotychczasowe podpunkty od a) do ¢) przyjmujg nowa
numeracj¢ od b) do d)

— W punkcie 4.1.8 dodano nastgpujace stowa: ,,zagrozenie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej, w tym”

— W punkcie 5 w zdaniu: ,Szczegbétowe zasady wspotpracy pomiedzy operatorami
systemow dystrybucyjnych, oraz pomiedzy operatorami a uzytkownikami systemu
sa okreslone w poszczegblnych rozdziatach niniejszej IRIESD” dodano stowa: ,,w
szczegbdlnosci w rozdziatach I1, 111, IV i VI.”

— Dodano nowy punkt 8.2.5 o nastepujacej tresci:
,»OSD, z ktérym odbiorca zawart umowe dystrybucji albo umowe kompleksowa,
zamieszcza na fakturze informacje o dopuszczalnym czasie przerw w dostarczaniu
energii eklektycznej.”

— Punkty od 8.2.5 do 8.2.7 przyjmujg nowa numeracje od 8.2.6 do 8.2.8

b) W czescei IRIESD — Bilansowanie:
— W punkcie A.1.1 aktualizowano wykaz aktow prawnych poprzez dodanie:

o dodanie w podpunkcie b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii — zwanej dalej ,,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2020 r. z p6zn.
Zmianami),

o Opracowanych przez OSP ,Warunkach dotyczacych bilansowania”
(zwanych dalej WDB), zatwierdzonych decyzjg Prezesa URE,

o Rozporzagdzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z
28.11.2017 r. - EB GL.

o W obecnym podpunkceie ,,g” zamieniono stowa ,,PSE Operator S.A.” na
stowa ,,operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego (zwanego
OSP), oraz dodano ,,zatwierdzonej decyzja Prezesa URE”.

— W punkcie A.1.3 dodano stowa: ,,zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
OSDp oraz zapisow IRiIESD-Bilansowanie”,

— Dodano punkt A.1.5 o tresci:
»Podmioty, ktorych sieci, urzgdzenia i instalacje sg przylaczone do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 110 kV i posiadajgce zawarte umowy o



$wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej (umowy przesylowe) z OSP oraz
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej (umowy dystrybucji)
z wilasciwym dla miejsca przylaczenia OSDp, sg objete obszarem Rynku
Bilansujacego (RB) i uczestniczg w Rynku Bilansujgcym na zasadach i warunkach
okreslonych w WDB, opracowanych przez OSP, stajgc sie Uczestnikiem Rynku
Bilansujacego (URB).”

Dodano punkt A.1.6 o tresci:

»,Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujgcego
i prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE S.A.,
ktéory na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji realizuje
zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujgcego okreslajg WDB.”

W punkcie A.3.1 wykres$lono stowo ,,Operator”, oraz zamieniono wyrazenie
»IRIESDP-Bilansowanie” na ,, WDB”,

Dodano nowy punkt A.3.5 o tresei:

»Wytworca w mikroinstalacji jest URDo zaréwno w zakresie energii pobrangj
z sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSD, dla danego punktu
poboru energii (PPE).”

Dodano nowy punkt A.3.6 o tresci:

»Wytworca inny niz ten, o ktorym jest mowa w pkt A.3.5, jest URDw zar6wno
w zakresie energii pobranej z sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej do
sieci OSD dla danego punktu poboru energii (PPE).”

Punkty od A.3.5 do A.3.13 przyjmuja nowa numeracje od A.3.7 do A.3.15

W punkcie A.3.12 (przed aktualizacja A.3.10) zmieniono tre$¢ podpunktu b):

»b) aktualng liste sprzedawcéw, ktorzy oferujg sprzedaz rezerwowa odbiorcom
koncowym przylaczonym do jego sieci, wraz z informacjg o adresach ich stron
internetowych, na ktorych zostaty opublikowane oferty sprzedazy rezerwowej, oraz
informacja o obszarze, na ktorym dany sprzedawca oferuje sprzedaz rezerwowa,”
W punkcie A.3.14 (przed aktualizacjg A.3.12) dodano nowe podpunkty:

c) o tresci: numerze PESEL.NIP URD

d) kodzie PPE

W punkcie A.3.15 (przed aktualizacjg punkt A.3.13) zaktualizowano numeracje
punktu, do ktérego si¢ odnosi,

W punkcie A.4.3.1 podpunkcie d) dokonano zmian redakcyjnych i aktualna tresé
podpunktu brzmi ,,wskazaniu przez URD typu wytworca (URDw) wybranego POB,
posiadajacego zawartg umowe dystrybucji z OSD.”

W punkcie A.4.3.2 dodano nowy podpunkt d) o nast¢pujgcej tresci:

,,Sposob i zasady rozliczen z OSD z tytulu niezbilansowania dostaw energii, w
przypadku utraty POB — dotyczy URD typu wytwoérca (URDw).”

W punkcie A.4.3.3 w podpunktach j) i k) zamieniono ,,JRiIESP” na ,,WDB”,

W punkcie A.4.3.3 na koncu dodano zdanie:

iJednoczesnie w ramach ww. umowy POB prowadzi bilansowanie handlowe
sprzedawcow i wytworcow przyltaczonych do sieci OSD, dla ktorego POB $wiadczy
ustugi bilansowania handlowego z obszaru OSD.”

W punkcie A.4.3.5 w podpunkcie f) wyrazenie ,,JRIESP-Bilansowanie” zamieniono
na ,,WDB”



W punkcie A.6.3 w podpunkcie f) dodano stowa: ,ktorego Miejsca Dostarczania
Energii Rynku Bilansujgcego (MB) sg wykorzystywane w bilansowaniu
handlowym URDn przytaczonych do sieci PEP lub OSDn,”,

W punkcie A.6.4 dodano nowy podpunkt ¢) o nastepujace;j tresei:

»C) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn w celu
ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujacych na Rynku Bilansujacym
zgodnie z WDB”

Podpunkty od ¢) do d) przyjmujg nowa numeracje¢ od d) do e).

W punkcie A.6.5. w podpunktach a) i b)dodano nastgpujace stowa: ,,na MB bedace
w posiadaniu” oraz w miejsce URD wpisano URDn typu odbiorca i wytworea,

W punkcie A.6.6. dodano stowa: ,lub zaprzestanie niezaleznie od przyczyny
bilansowania handlowego sprzedawcy lub URDn typu wytworca na obszarze sieci
PEP, na ktérej operatorem wyznaczonym jest OSD,” przez co otrzymal on
nastepujgce brzmienie: ,,Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny,
dzialalno$ci na Rynku Bilansujgcym przez POB lub zaprzestanie niezaleznie od
przyczyny bilansowania handlowego sprzedawcy lub URDn typu wytworca na
obszarze sieci PEP, na ktorej operatorem wyznaczonym jest OSD, bedzie
skutkowaé zaprzestaniem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych tego
POB oraz nastapi sprzedaz rezerwowa, o ktorej mowa pkt A.7. IRiIESD.”

W punkcie A.6.7 dodano stowa: ,,na MB POB wybranego przez tego sprzedawce,
a tym samym dane pomiarowe URDn beda powigkszac zuzycie energii elektryczne;j
na PEP”, przez co otrzymal on nastepujace brzmienie: ,,A.6.7 Zaprzestanie przez
Sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej do URD z obszaru OSDn, o ile nie ma
sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowac zaprzestaniem przekazywania przez
OSDp danych pomiarowych na MB POB wybranego przez tego sprzedawce, a tym
samym dane pomiarowe URDn bedg powigkszaé zuzycie energii elekiryczne) na
PEP.”

W punkeie A.7.1.1 dodano stowa ,,oraz posiada¢ status ,,ORed aktywny” uzyskane
na zasadach okre$lonych ponizej”, przez co otrzymuje on brzmienie: ,,ORed
wykorzystywany do $wiadczenia ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP musi posiadaé¢ Certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach okreslonych w
niniejszym punkcie oraz posiada¢ status ,,ORed aktywny” uzyskane na zasadach
okreslonych ponizej. Zasady certyfikowania ORed przylaczonych do sieci
przesylowej albo jednocze$nie do sieci przesylowej i dystrybucyjnej okresla
IRiESP.”

W punkcie A.7.1.2 na koncu dodano stowa: ,,Certyfikowaniu nie podlegajg ORed
odbiorcoéw energii elektrycznej w gospodarstwach domowych” przez co otrzymuje
on nastgpujgce brzmienie: ,,Certyfikowaniu podlega ORed przytaczony do sieci
dystrybucyjnej, dla ktérego przynajmniej jedno PPE przylaczone jest do sieci
dystrybucyjnej OSD o napigciu znamionowym powyzej 1 kV. Dopuszcza si¢, aby
ORed, poza PPE przytgczonymi do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym
powyzej 1 kV, posiadat rowniez dodatkowo PPE przylaczone do sieci o napigeiu
znamionowym ponizej 1 kV, o ile spelniajg one wymagania okreslone w pkt.
A.7.1.9. ppkt. 4) — 5). Certyfikowaniu nie podlegaja ORed odbiorcow energii
elekirycznej w gospodarstwach domowych.”.

W punkcie A.7.1.12 zmieniono termin wydania Certyfikatu dla ORed z 14 dnia na
30 dni.

W punkcie A.8.1. dodano zapis: ,,OSD na kazde uzasadnione zadanie sprzedawcy
rezerwowego, jest zobowigzana do przekazania temu sprzedawcy o$wiadczenia o



zawarciu w tresci umowy o $wiadezenie ushug dystrybucji upowaznienia dla OSD
do zawarcia — w imieniu i na rzecz URD — umowy sprzedazy rezerwowej ze
wskazanym przez tego URD sprzedawcg rezerwowym, nie pozniej niz w terminie 7
dni kalendarzowych od otrzymania zadania.”

Punkt A.8.9. otrzymuje nastepujace brzmienie:

wSprzedawca rezerwowy przekazuje odbiorcy koficowemu jeden egzemplarz
umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowe] zawierajgcej
postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
od operatora systemu dystrybucyjnego o$wiadczenia o przyjeciu oferty sprzedawcy
rezerwowego, oraz informuje o prawie odbiorcy koncowego do wypowiedzenia tej
umowy. Sprzedawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ OSD o zakonczeniu umowy
sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.8.6.,
zgodnie z pkt. D.1.8”

Zmieniono redakcje punktu C.1.1 i nadano mu nastepujace brzmienie: ,,0SD w
obszarze swojej sieci dystrybucyjnej pelni funkcje Operatora Pomiaréw (OP) i
administruje danymi pomiarowymi w rozumieniu WDB, w zakresie FPP
przypisanych do MB, ktore skladajg si¢ na jednostke grafikowa bedaca w
posiadaniu OSD. . OSD moze zleci¢ realizacj¢ niektérych funkcji OP innemu
podmiotowi. Czgs¢ zadan Operatora Pomiardw w zakresie wspolpracy z OSP, OSD
zleca OSDp.

Punkt C.1.10 otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Na potrzeby rozliczen Rynku Bilansujacego, OSD wyznacza i udostepnia, za
posrednictwem OSDp godzinowe dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe,
zgodnie z zasadami i terminami okreslonymi w WDB oraz IRIiESD, dla:

— OSDp jako zagregowane dane dla poszczegdlnych POB,

— POB jako zagregowane MB rynku bilansujgcego i MDD bilansowanych
sprzedawcow i URDw,

zachowujac zgodno$¢ przekazywanych danych ww. podmiotom.”

Punkt C.1.11 otrzymuje nast¢pujgce brzmienie:

»Na potrzeby rozliczen Rynku Detalicznego OSD udostepnia nast¢pujace dane
pomiarowe:

a) Sprzedawcom:

— o0 zuzyciu energii elektrycznej przez odbiorcow w okresie rozliczeniowym-—
przekazywane do 5 (pigtego) dnia roboczego po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego oplat dystrybucyjnych,

— za zgodag URD bedacego osoba fizyczng, dane godzinowe URD po ich
pozyskaniu przez OSD zgodnie z pkt C.1.3 a),

— oddzielnie w formie okresowych stanéw (wskazan) liczydet licznikow
energii elektrycznej dane o ilosci energii wprowadzonej i pobranej z sieci
przez URD posiadajgcego mikroinstalacje.

Sposéb przekazywania danych okresla GUD zawarta pomiedzy Sprzedawca
i OSD,
b) URD:

— o zuzyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umozliwiajgce wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej, przekazywane wraz z fakturg za
ushugi dystrybucyjne,

— godzinowe URD —na zlecenie URD — na zasadach i warunkach okreslonych
w umowie dystrybucyjnej lub odregbnej umowie zawartej pomiedzy URD a
OSD.
zachowujgc zgodnosé przekazywanych danych ww. podmiotom danych.



Dane pomiarowe sg udostgpniane z doktadnoscig do 1 kWh.

W punkcie E.1. wyrazenie IRIESP-Bilansowanie zamieniono na WDB,

W punkcie E.5. wyrazenie IRIESP zamieniono na WDB,

Dodano nowy punkt H.8 o tredci:

»Prosument bedacy konsumentem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ktory posiada zawartg ze sprzedawca umowe

kompleksowa, sktada reklamacje dotyczace rozliczania i dystrybucji tej energii do
tego sprzedawcy.”,

Dodano nowy punkt H.9 o tresci:

wJezeli OSD nie uwzglednito reklamacji prosumenta bedacego konsumentem,

prosument ten moze wystgpié, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia

o nieuwzglednieniu reklamacji, do Koordynatora, z wnioskiem o pozasgdowe

rozwigzanie sporu w tym zakresie.”,

Punkty od H.8 do H.9 przyjal nowg numeracje od H.10 do H.11

Dodano nowy punkt H.12 o nastepujgcej tresei:

» W przypadku otrzymania przez sprzedawce od:

1) URD przylaczonego do sieci o napig¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
whniosku o udzielenie bonifikaty z tytutu przekroczenia dopuszczalnych czasow
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,

2) URD wniosku o udzielenie bonifikaty z tytulu niedotrzymania parametréw
jakosciowych energii elektrycznej, z wylgczeniem niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej okreslajgcych dopuszcezalne czasy przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej,

sprzedawca przekazuje OSD w formie elektronicznej ten wniosek w ciggu 2 dni

roboczych od dnia otrzymania wniosku URD.

OSD po rozpatrzeniu wniosku przekazuje sprzedawcy informacje o uznaniu lub

odrzuceniu wniosku URD wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 14 dni

od dnia otrzymania wniosku.”

Dodano nowy punkt H.13 o nastepujacej tresei:

»OSD udziela odbiorcom bonifikat za niedotrzymanie standardéw jakosciowych

obstugi odbiorcow oraz parametrow jakosciowych energii elektrycznej w terminie

30 dni od:

1) ostatniego dnia, w ktérym nastapito niedotrzymanie standardow jakosciowych
obstugi odbiorcow okre$lonych w odrebnych przepisach;

2) dnia ofrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytulu
niedotrzymania parametréw jakoSciowych energii elektrycznej okreslonych w
odrebnych przepisach, z wylgczeniem niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej okreslajgcych dopuszczalne czasy przerwy w
dostarczaniu energii elektryczne;j;

3) ostatniego dnia, w ktérym nastgpito przekroczenie dopuszczalnych czasow
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej okreslonych w odrebnych przepisach
lub umowach, dla odbiorcow przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV;

4) dnia otrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytulu
przekroczenia dopuszczalnych czasow przerw w  dostarczaniu  energii
elektrycznej okreslonych w odrebnych przepisach lub umowach, dla odbiorcow
przyltaczonych do sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV;

5) dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, dla innych odbiorcéw niz
odbiorca, ktéry zlozyt wniosek, zasilanych z tego samego miejsca dostarczania
co odbiorca, ktory zlozyt wniosek, dla ktorych réwniez potwierdzono



przekroczenie czasow przerw w dostarczaniu energii elektryczne;.
OSD uwzglednia udzielong bonifikate w rozliczeniach za najblizszy okres
rozliczeniowy.”

c) W Czesci: Stownik pojec 1 definicji dodano definicje:

PROSUMENTA,
WDB — warunki dotyczgce bilansowania,
prosument energii odnawialnej,

6. Nowe brzmienie punktéw IRIESD:

W czedcei ogdlnej IRIESD

1.2.4 Dokumentami zwigzanymi z IRIESD sg takze:

a) opracowywana i przyjeta do stosowania przez OSP Instrukcja Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesylowej,

b) opracowywane i przyjete do stosowania przez OSD instrukcje dotyczace
eksploatacji obiektow i urzadzen, prowadzenia ruchu oraz instrukcje
organizacji bezpiecznej pracy. Wykaz tych dokumentdéw przedstawiony
jest na stronie internetowej www.green-lights.pl.

c) instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A., PGE Dystrybucja S.A., innogy STOEN Operator Sp. z o.0.,
Tauron Dystrybucja S.A., ENERGA-Operator S.A., ENEA Operator
Sp. z 0.0.

d) regulaminy wspélpracy ruchowej pomiedzy OSD a innymi operatorami
systemu w tym PGE Dystrybucja S.A., innogy STOEN Operator Sp. z
0.0., Tauron Dystrybucja S.A., ENERGA-Operator S.A., ENEA
Operator Sp. z 0.0. oraz z innymi podmiotami.

e) uwzgledniajgc warunki okreslone w niniejszej IRIESD, OSD — w celu
realizacji ustawowych zadan przyjmuje do stosowania instrukcje
eksploatacji obiektow i urzadzen, instrukcje ruchowe oraz instrukcje
organizacji bezpiecznej pracy, a takze dokumenty przyjete na podstawie
Kodeksow sieci.

1.3.4 OSD ustala oraz udostgpnia wzor wniosku o okreslenie warunkow
przylaczenia oraz wzor zgloszenia przylaczenia mikroinstalacii,
uwzgledniajgcy wymagania OSP.

L35 Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzgdzen
wytworczych, sieci innych operatoréw elektroenergetycznych oraz urzadzen
odbiorcéw okreslone sg w dalszej czesci IRIESD

1.4.1 OSD swiadezy ushugi dystrybucji na zasadzie rownoprawnego traktowania
wszystkich uzytkownikoéw systemu, z uwzglednieniem wynikajacego z norm
prawnych obowigzku zapewnieni pierwszenstwa w $wiadczeniu ustug
dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz w
wysokosprawnej  kogeneracji, z zachowaniem niezawodnosci i
bezpieczenstwa KSE.

143 W ramach standardéw jakosciowych obstugi uzytkownikéw systemu, OSD

stosuje nastepujgce standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:
a) przyjmuje od odbiorcow przez caly dobe zgloszenia i reklamacije
dotyczace dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjne;j,




b)

f)

g)

h)

przyjmuje od prosumentéw bedacych konsumentem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
reklamacje dotyczace przylgczenia mikroinstalacji, rozliczania i
dystrybucji energii wytworzonej w tej mikroinstalacii,

bezzwlocznie przystepuje do usuwania zaktocen w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych  nieprawidlowa  pracg  sieci
dystrybucyjnej,

udziela odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym
terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z
powodu awarii w sieci dystrybucyjne;j,

powiadamia ze zgodnym =z  obowigzujagcymi  przepisami
wyprzedzeniem, o terminach, czasie planowanych przerw w
dostarczaniu  energii  elektrycznej oraz zmianach warunkéw
funkcjonowania sieci odbiorcow zasilanych z sieci dystrybucyjnej OSD,
odptatnie podejmuje stosowne czynnosdci w sieci dystrybucyjnej w celu
umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorce Iub inny
podmiot, prac w obszarze oddziatlywania tej sieci,

nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz taryfy
OSD,

rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i
udziela odpowiedzi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia
wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie miedzy
stronami okreslono inny termin,

na wniosek odbiorcy, w miare mozliwosci technicznych i
organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiarow.

2:l.2

Procedura przytaczenia do sieci dystrybucyjnej obejmuje:

a)

b)

d)

pozyskanie przez podmiot od OSD, wzoru wniosku o okreslenie
warunkow  przylaczenia lub  wzoru zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji,

zlozenie przez podmiot u OSD, kompletnego wniosku o okreslenie
warunkow  przylaczenia lub  wzoru zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji wraz z wymaganymi zalgcznikami, zgodnego ze
wzorem okreslonym przez OSD,

w przypadku podmiotéw ubiegajgcych si¢ o przytgczenie zrodta energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV wplacenie na rachunek bankowy, wskazany przez
OSD we wzorze wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia, zaliczki
na poczet oplaty za przylaczenie do sieci. Zaliczke wnosi sie w ciggu
czternastu dni od dnia zlozenia wniosku o okreslenie warunkéw
przytaczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
OSD dokonuje weryfikacji wniosku lub zgltoszenia, o ktérym mowa w
pkt 2.1.2 a) w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania,

w przypadku, gdy wniosek o okreslenie warunkow przytgczenia lub
zgloszenie przylagczenia mikroinstalacji nie zawiera wszelkich
niezbgdnych informacji do okreslenia warunkéw przylgczenia lub nie
zawiera wymaganych zatacznikéw, OSD informuje podmiot o
koniecznosci jego uzupetnienia. Termin na wydanie warunkow
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g)

h)

i)
k)
D

n)

przylaczenia rozpoczyna si¢ z dniem ztozenia wniosku spelniajacego
wymagania okreslone w p. 2.1.3 — 2.1.6. niniejszej instrukcji,
w przypadku wniesienia zaliczki na poczet oplaty za przylgczenie przed
dniem ztozenia wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia, OSD
zwraca zaliczke,
OSD potwierdza pisemnie ztozenie przez podmiot wniosku o okreslenie
warunkow przylaczenia zgodnie z art. 7. ust 3b) Ustawy, okreslajac w
szczegOlnodcei dat¢ zlozenia wniosku oraz, w przypadku przytaczenia
zrodet do sieci powyzej 1 kV, wysokos¢ zaliczki, ktéra powinna by¢
uiszczona przez wnioskodawce na podstawie art. 7 ust 8a). Datg
zlozenia wniosku jest data otrzymania przez OSD dokumentéw
spelniajacych wymagania zgodnie z art. 7. ust 3b) Ustawy.
Potwierdzenie pisemne OSD przesyta pocztag na adres wskazany we
wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia lub dorgcza osobiscie,
W przypadku, gdy przylagczenie mikroinstalacji obywa sie na podstawie
zgloszenia, o ktorym mowa w punkcie 1.3.4, OSD:
1) potwierdza ztozenie zgloszenia, o ktdrym mowa w
punkcie 1.3.4 odnotowujgc date jego ztozenia;
2) jest obowigzany dokona¢ przylaczenia do sieci
mikroinstalacji na podstawie zgtoszenia, o ktérym mowa w
punkcie 1.3.4 , w terminie 30 dni od dokonania tego
zgloszenia.
w przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przylaczanych bezposrednio
do sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, sporzgdzenie
przez OSD ekspertyzy wplywu tych urzgdzen, instalacji lub sieci na
system elektroenergetyczny,
wydanie przez OSD warunkéw przylaczenia oraz przekazanie ich
podmiotowi wraz z projektem umowy o przylgczenie,
zawarcie umowy o przytgczenie,
realizacje przylaczenia tj. realizacje przylacza(-y) oraz niezbednych
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przytaczenia,
przeprowadzenie prob i odbioréw czesciowych oraz préb koncowych i
ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci, przytacza i przytaczanych
instalacji. OSD zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia
przylaczanych instalacji, urzadzen i sieci,
zawarcie przez podmiot umowy sprzedazy i umowy o swiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowej,

2.1.4 Wzér wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia oraz wzér zgloszenia
przylaczenia mikroinstalacji okreéla oraz udostepnia na swojej stronie
internetowej oraz w siedzibie OSD.

2.1.8 Zgloszenie, o ktérym mowa w punkcie 1.3.4 zawiera w szczegolnosci:

1)

2)

3)

oznaczenie podmiotu ubiegajacego sie o przylgczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy zainstalowanej
elektrycznej mikroinstalacji;

informacje niezbedne do zapewnienia spelnienia przez mikroinstalacje
wymagan technicznych i eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art, 7a;
dane o lokalizacji mikroinstalacji
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W przypadku, gdy przylaczenie mikroinstalacji obywa sie na podstawie
zgloszenia, o ktorym mowa w punkcie 1.3.4, OSD:

potwierdza zlozenie zgloszenia, odnotowujgc date jego zlozenia;

jest obowiazany dokonaé przylaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30
dni od dokonania tego zgloszenia.

2.1.24

Wytworca energii  elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii w
mikroinstalacji, bedacy:

1) prosumentem,

2) przedsigbiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -Prawo
przedsigbiorcow (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, tj. Dz. U, z 2021 1. poz. 162),
niebedacy prosumentem,

Informuje OSD o terminie przylaczenia mikroinstalacji, lokalizacji
przylaczenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego Zrodta energii uzytego w
tej mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacii,
nie pézniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego przylaczenia
mikroinstalacji do sieci OSD.

2224

OSD bezzwlocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej wstrzymanej
z powodow, o ktorych mowa w p. 2.2.2.1 1 2.2.2.2., jezeli ustang przyczyny
uzasadniajgce wstrzymanie jej dostarczania. OSD wznawia dostarczanie
energii elektrycznej niezwlocznie po otrzymaniu od sprzedawcy wniosku o
wznowienie, jezeli wstrzymanie nastgpito na zgdanie sprzedawcy.

2.2.2.5

Przedsiebiorstwo energetyczne, ktéremu odbiorca zwleka z zaplata za
swiadczone ustugi lub za pobrang energie elekiryczng, powiadamia na pi$mie
odbiorce energii elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jezeli odbiorca ten nie
ureguluje zaleglych i biezacych naleznosci w okresie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania tego powiadomienia.

2.2.2.6

Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w pkt 2.2.2.5, nie
uwzglednito reklamacji, a odbiorca energii elektryczne] w gospodarstwie
domowym, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
powiadomienia o nieuwzglednieniu reklamacji, wystapit do Koordynatora do
spraw negocjacji, zwanego dalej ,Koordynatorem”, z wnioskiem o
rozwigzanie sporu w tym zakresie, dostarczania energii nie wstrzymuje sie
do czasu rozwigzania sporu przez tego Koordynatora.

4.1.1

Operator systemu przesylowego, zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesylowej, na biezgco kontroluje warunki pracy KSE. W
szczegolnych przypadkach operator systemu przesylowego moze stwierdzié
zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i podaé do publiczne;j
wiadomosci komunikat o wystapieniu zagrozenia bezpieczefistwa dostaw
energii elektrycznej i podejmowanych dziataniach. OSP, zgodnie z IRiESP,
opracuje i aktualizuje plan obrony systemu i plan odbudowy zgodnie z NC
ER.

W przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenistwa dostaw energii
elektrycznej, OSP moze stosowac procedury awaryjne bilansowania systemu
1 zarzadzania ograniczeniami systemowymi, nazywane rowniez procedurami
awaryjnymi. Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansujgcym okresla
TCM.

OSD wraz z OSDp oraz OSP podejmujg, zgodnie z IRIESP, niezwloczne
dziatania zmierzajgce do likwidacji zagrozenia bezpieczefistwa dostaw
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energii elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie i odbudowy KSE
na podstawie planu odbudowy.

4.1.7

Procedury te na okres odbudowy =zasilania systemu dystrybucyjnego

obejmujg w szczegdlnoscei:

a) podzial kompetencji stuzb dyspozytorskich,

b) awaryjne uklady pracy sieci,

c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach
odbudowy zasilania,

d) dane techniczne niezbedne do odbudowy zasilania, tryb i zasady
wymiany informacji.

4.1.8

Jezeli zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awaria
sieciowa, awaria w systemie oraz zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej lub tez przewidziana procedura likwidacji awarii lub zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, stanowi zagrozenie dla
uzytkownikéw systemu nie objetych awarig lub stanem zagrozenia, OSD
udziela tym uzytkownikom niezbednych informacji o zagrozeniu i sposobach
przeciwdziatania rozszerzaniu sie¢ awarii lub stanu zagrozenia.

OSD wspdlpracuje z nastgpujgcymi krajowymi operatorami:

a) operatorem systemu przesytowego,

b) operatorami systemow dystrybucyjnych,

c) operatorami handlowo-technicznymi,

d) operatorami handlowymi,

e) operatorami pomiaréw

oraz odbiorcami 1 wytwoOrcami.

Wspotpraca OSD z OSP odbywa si¢ za posrednictwem OSDp na zasadach

opisanych w IRiESD. Zasady i zakres wspolpracy OSD z OSDp okre$la

oprécz IRIESD réwniez IRIESD OSDp, a takze Umowa o §wiadczenie ustugi

dystrybucji z OSDp.

Szczegolowe zasady wspdlpracy pomiedzy operatorami  systemow

dystrybucyjnych, oraz pomiedzy operatorami a uzytkownikami systemu sg

okreslone w poszczegolnych rozdziatach niniejszej IRIESD, w szezegdlnosci

w rozdziatach II, III, IV i VL.

Wspolpraca OSD z operatorami handlowo-technicznymi oraz operatorami

handlowymi oraz operatorami pomiardw jest okreslona w IRiESD-

Bilansowanie.

Operatorzy  handlowo-technicznymi  oraz operatorzy handlowi sg

zobowigzani do podpisania stosowne] umowy z operatorem systemu

przesylowego oraz z wilasciwymi OSDp, jezeli ich dziatalno$¢ dotyczy

podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjne;.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD o napieciu SN, a w

szezegblnych przypadkach takze inne podmioty wskazane przez OSD,

opracowujg 1 uzgadniaja z OSD instrukcje wspolpracy, ktore powinny

uwzglednia¢ wymagania okre$lone w niniejszej IRIESD.

Instrukcja wspdlpracy OSD z podmiotami przylagczonymi do sieci

dystrybucyjnej OSD zawiera co najmnie;j:

a) podzial kompetencji 1 odpowiedzialnosci w zakresie czynnosci
tgczeniowych,

b) eksploatacyjne granice stron,

¢) zakres i tryb obiegu informacji,

13




d) wykazy os6b upowaznionych wraz z danymi teleadresowymi, ktdre
podlegaja aktualizacji po kazdej zmianie oraz aktualizacji corocznej w
terminie okreslonym przez OSD.

Przedmiotem instrukcji wspolpracy OSD ze stuzbami dyspozytorskimi

innych operatoréw systeméw dystrybucyjnych jest w zalezno$ci od potrzeb:

a) podzial kompetencji i odpowiedzialnosci w zakresie czynnosci
faczeniowych i regulacyjnych,

b) organizacja przerw i ograniczen w dostawach energii elektrycznej,

c) okreslenie zasad i warunkow zwigzanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementdw sieci dystrybucyjnej,

d) szczegolowe ustalenia sposobow realizacji poszczegdlnych zadan
wymienionych w p. 6.1.,

e) okreslenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i
sieciowej,

g) wykazy oséb upowaznionych do prowadzenia uzgodnien,

h) zakres i tryb obiegu informacji,

i) okreslenie zasad i odpowiedzialnosci zwigzane]j z usuwaniem zaktéocen i
awarii oraz koordynacja prac eksploatacyjnych.

8.2.5

OSD, z ktorym odbiorca zawarl umowe dystrybucji albo umowe
kompleksowa, zamieszcza na fakturze informacje o dopuszczalnym czasie
przerw w dostarczaniu energii eklektycznej.

W czedei IRIESD — Bilansowanie

Al

Uwarunkowania formalno-prawne cz¢sci szezegdtowej Instrukeji Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego

1 zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (IRiIESD-Bilansowanie)

wynikajg z nastgpujacych przepisow i dokumentow:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (z p6Znicjszymi
zmianami) zwang dalej ,,Ustawg” oraz wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych,

b) wustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii —
zwanej dalej ,,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2020 r. z pdZn. zmianami),

c) decyzji Prezesa URE =z dnia 22 grudnia 2016 r. znak:
DRE.WOSE.4711.9.7.2016.1.G o wyznaczeniu OSD Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego, na obszarze okreslonym w koncesji,

d) decyzji Prezesa URE z dnia 30 czerweca 2016 r. znak:
DEE/364/18590/W/OLO/2016/KK (z p6z. zm.) udzielajgcej koncesji
OSD na dystrybucje energii elektrycznej na okres od 1 pazdziernika
2019 r. do 31 grudnia 2030 r.,

e) taryfy OSD,

f) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDp (IRIESD
OSDp),

g) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (IRIESP)
opracowanej przez operatora systemu przesytowego
elektroenergetycznego (zwanego dalej OSP)PSE Operator S.A.,
zatwierdzonej decyzjg Prezesa URE,

h) Opracowanych przez OSP ,Warunkach dotyczacych bilansowania”
(zwanych dalej WDB), zatwierdzonych decyzjg Prezesa URE,
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1)  Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajacym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L
312/6 z28.11.2017 r. - EB GL.

A.l.3

OSD realizuje okre$lone w Ustawie obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP
dotyczace bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi
za posrednictwem OSDp, do ktérego sieci sg podtaczone sieci OSD, zgodnie
z postanowieniami umowy zawartej z OSDp oraz zapisow IRIESD-
Bilansowanie..

A5

Podmioty, ktérych sieci, urzadzenia i instalacje sg przylaczone do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 110 kV i posiadajgce zawarte
umowy o S$wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej (umowy
przesylowe) z OSP oraz umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej (umowy dystrybucji) z whasciwym dla miejsca przytaczenia
OSDp, s objete obszarem Rynku Bilansujgcego (RB) i uczestniczg w Rynku
Bilansujacym na zasadach i warunkach okreslonych w WDB, opracowanych
przez OSP, stajac si¢ Uczestnikiem Rynku Bilansujacego (URB).

A.l.6

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujgcego i
prowadzenie cenfralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE
S.A., ktory na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji
realizuje zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujgcego
okreslaja WDB.

A3l

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujacego i
prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE
Operator S.A., ktory na mocy Ustawy oraz posiadanej koncesji realizuje
zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujgcego okresla WDB.

A3.5

Wytworca w mikroinstalacji jest URDo zardwno w zakresie energii pobranej
z sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSD, dla danego
punktu punktu poboru energii (PPE).

4,36

Wytwdrca inny niz ten, o ktérym jest mowa w pkt A.3.5, jest URDw zaréwno
w zakresie energii pobranej z sieci OSD jak i w zakresie energii
wprowadzone] do sieci OSD dla danego punktu poboru energii (PPE).

A3.12

OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostepnia do
publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng liste sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi zawart
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej (zwane
dalej ,,generalnymi umowami dystrybucji” - GUD),

b) aktualng liste¢ sprzedawcow, ktérzy oferuja sprzedaz rezerwows
odbiorcom konicowym przytaczonym do jego sieci, wraz z informacjg o
adresach ich stron internetowych, na ktérych zostaly opublikowane
oferty sprzedazy rezerwowej, oraz informacjg o obszarze, na ktérym
dany sprzedawca oferuje sprzedaz rezerwowa,

c¢) informacje o sprzedawcy energii elektrycznej z urzedu,

d) wzorce umow zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosci
wzorce umow zawieranych z odbiorcami koncowymi oraz ze
sprzedawcami energii elektrycznej,

e) informacje o zasadach i formie dokonywania zgloszen umoéw
sprzedazy.

A3.14

Sprzedawca informuje URD, z ktérym zawart umowe sprzedazy, sprzedawce
rezerwowego oraz OSD o:
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a) koniecznosci zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej temu URD,

b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej, jesli
jest znana lub mozliwa do ustalenia przez tego sprzedawce,

¢) numerze PESEL/NIP URD,

d) kodzie PPE,

niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia powzigcia przez tego

sprzedawce informacji o braku mozliwosci dalszego wywigzywania si¢ z

umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej z tym URD.

Powyzszych zapiséw nie stosuje si¢ do URD, o ktérych mowa w art. 6a ust.

3 i art. 6b. Ustawy Prawo energetyczne.

Zapisy tego punktu nie zwalniajg sprzedawcy z obowiazku, o ktorym mowa

w pkt. D.1.8.

A3.15 Informacja, o ktorej mowa w pkt. A.3.14, powinna zawiera¢ w
szczegblnoscei:
a) kod PPE,
b) przewidywang date zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej.
A4d3.1 OSD z zachowaniem wymagan p. A.4.3.59, realizuje zawarte przez URD
umowy sprzedazy energii, po:
a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji - jezeli jest taki wymog
prawny,
b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z OSD,
c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDO) umowy z wybranym
sprzedawcg, posiadajgcym zawarta generalng umowe dystrybucji z
OSD,
d) zawarciu wskazaniu przez URD typu wytworca (URDW) umowy z
wybranym POB, posiadajacym zawartg umowe dystrybucji z OSD.
A43.2 Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji zawarta pomigdzy URD a OSD,

spelnia wymagania okres$lone w Ustawie 1 powinna zawiera¢ co najmniej

nastepujgce elementy:

a) oznaczenie sprzedawcy, ktory posiada zawarta umowe GUD, =z
wylgczeniem przypadku, kiedy sprzedaweg jest OSD.

b) wskazanie POB oraz zasad jego zmiany - w przypadku URD typu
wytworca (URDW),

c) wskazanie sprzedawcy rezerwowego, ktory posiada zawartg GUD z
OSD umozliwiajgcy sprzedaz rezerwowa,

d) sposéb i zasady rozliczen z OSD z tytulu niezbilansowania dostaw
energii, w przypadku utraty POB — dotyczy URD typu wytwdrea
(URDw).

Oznaczenie sprzedawcy i wskazanie sprzedawcy rezerwowego, o ktérych

mowa w lit. a) 1 b), moze by¢ realizowane poprzez okreslenie tych

sprzedawcdw w powiadomieniu OSD o zawartej umowie sprzedazy, ktore
zostato przyjete do realizacji zgodnie z IRIESD-Bilansowanie. ¢) algorytm
wyznaczania rzeczywistej iloci energii w Punkcie Poboru Energii (PPE),

zgodny z p. C.1.4.
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A433

Podmiot posiadajacy: zawarta umowe przesytowg z OSP, przydzielone i

uaktywnione przez OSP MB w sieci OSD, zawartg umowe o $wiadczenie

ustug dystrybucji z OSD i zawartg umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji z

OSDp oraz spelniajacy procedury i warunki zawarte w niniejszej IRIESD,

moze pehli¢ funkcje POB. Umowa o s$wiadczenie ustug dystrybucji

zawierana przez OSD z POB spetnia wymagania okreslone w Ustawie oraz
powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastgpujace elementy:

a) os$wiadezenie POB o zawarciu umowy przesytowej z OSP i wlasciwym
OSDp umozliwiajacej prowadzenie dziatalnosci na rynku bilansujgcym,

b) kod identyfikacyjny podmiotu na rynku bilansujacym,

c) dane o posiadanych przez podmiot koncesjach, zwigzanych =z
dziatalno$cig w elektroenergetyce - jezeli jest taki wymog prawny,

d) date rozpoczgcia dziatalnosci na rynku bilansujacym,

e) osoby upowaznione do kontaktu z OSD oraz ich dane adresowe,

f)  warunki przejmowania odpowiedzialno$ci za bilansowanie handlowe na
rynku bilansujgcym, podmiotéw dziatajgcych na obszarze OSD,

g) wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego (MB) oraz
wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (MDD), za
ktorych bilansowanie handlowe odpowiada POB,

h) wykaz sprzedawcow 1 wytworcow dla ktorych POB $wiadczy ustugi
bilansowania handlowego na obszarze OSD,

i) algorytmy agregacji i wyznaczania rzeczywistych ilosci energii w
Miejscach Dostarczania Rynku Bilansujgcego (MB), zgodne z p. C.1.4.,

j) zobowigzanie POB do niezwlocznego informowania o zaprzestaniu
bilansowania sprzedawcy lub przedsicbiorstwa zajmujgcego sie¢
wytwarzaniem energii elektrycznej, lub o zawieszeniu dziatalnosci na
RB w rozumieniu IRIESPWDB,

k) zasady rozwigzania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej
wykonywaniu w przypadku gdy, niezaleznie od przyczyny, POB
zaprzestanie lub zawiesi dziatalno$¢ na RB w rozumieniu IRIESPWDB,

) zasady przekazywania przez OSD, za posrednictwem OSDp, na MB
przyporzadkowane temu POB, zagregowanych danych pomiarowych z
obszaru OSDn.

Jednoczesnie w ramach ww. umowy POB prowadzi bilansowanie handlowe

sprzedawcow 1 wytworcow przylaczonych do sieci OSD, dla ktérego POB

$wiadczy ustugi bilansowania handlowego z obszaru OSD.

Zawieranie umowy OSD z POB nie jest wymagane, gdy Sprzedawca ma

zawarta umowe GUD z OSDp.

A43.5

Podmiot zamierzajacy sprzedawac energie elektryczng URD na obszarze
dziatania OSD zawiera z OSD jedng umowe dystrybucji (GUD), na
podstawie ktoérej moze petni¢ funkeje sprzedawcy. Podmiot ten moze petnié
réwniez funkcje sprzedawcy rezerwowego po okresleniu tego faktu w GUD
i zlozeniu przez tego sprzedawce do OSD oferty sprzedazy rezerwowej.
Podmiot ten moze wyrazi¢ wole pelienia funkcji sprzedawcey rezerwowego
na warunkach okreslonych w GUD. GUD reguluje kompleksowo stosunki
pomiedzy podmiotem jako Sprzedawca a OSD oraz okresla warunki
realizacji uméw sprzedazy energii elekirycznej dla wszystkich URD
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, ktérym ten sprzedawca bedzie
sprzedawac energie elektryczng na podstawie umowy sprzedazy.

Umowa ta spelnia wymagania okreslone w Ustawie oraz powinna zawieraé¢
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co najmniej nastgpujace elementy:

a) wskazanie wybranego przez sprzedawce POB, ktéry ma zawartg
umowe dystrybucji z OSD,

b) zasady zaprzestania lub ograniczenia $wiadczenia ustug dystrybucji
przez OSD z URD,

¢) osoby upowaznione do kontaktu z OSD oraz ich dane adresowe,

d) ogodlne zasady wymiany danych i informacji pomigdzy OSD i
sprzedawca,

e) zakres i zasady udostgpniania danych dotyczacych URD, ktére sg
konieczne dla ich wlasciwej obshugi,

f) zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania OSD o
utracie POB, w tym réwniez zaprzestaniu lub zawieszenie jego
dziatalnosci na RB, w rozumieniu WDB,

g) zasady rozwigzania i ograniczania realizacji umowy, w tym réwniez
w przypadku zaprzestania dzialalnosci przez POB tego sprzedawcy
oraz utraty koncesji na obrét energia elektryczng w rozumieniu
Ustawy.

A.6.3 Warunkiem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych do OSP jest
jednoczesne obowigzywanie nastepujgcych umow:

a) o Swiadczenie ustug przesylania energii elekirycznej, zawartej
pomigdzy OSDp a OSP,

b) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy
OSDp a POB Sprzedawcy realizujgcym sprzedaz do URD
przylgczonych do sieci dystrybucyjnej OSD,

c) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy
OSDp a OSD,

d) wspoblpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb
rozliczen na rynku bilansujacym zawartej pomiedzy OSDp a OSD,

e) Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy
OSD a sprzedawcg energii elektrycznej do URD przytgczonego do sieci
dystrybucyjnej OSD,

f) $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy
OSD a przedsigbiorstwem energetycznym przytgczonym do sieci
dystrybucyjnej OSD $wiadczacym ustugi dystrybucji dla URDn
przytaczonym do sieci tego przedsigbiorstwa lub $wiadczacym ustugi
dystrybucji dla innego przedsi¢biorstwa do sieci ktérego sg przytgczeni
URDn (zwanym dalej PEP),

g) $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy
OSD a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB),
ktorego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) sa
wykorzystywane w bilansowaniu handlowym URDn przytaczonych do
sieci PEP lub OSDn, wskazanego przez Sprzedawce.

Jezeli ktorakolwiek z uméw wymienionych powyzej nie bedzie

obowigzywaé, OSDp moze wstrzymac realizacj¢ przekazywania danych do

OSP.

A.6.4 W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP,

OSD jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
a) pozyskiwania danych pomiarowych 2z ukladow pomiarowo-
rozliczeniowych URD z zgodnie z IRiIESD,
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b) dostarczania do OSDp danych pomiarowych, o ktérych mowa w ppkt.
a), stanowigcych rzeczywista ilo$¢ energii elektrycznej pobranej z sieci
OSD lub oddanej do sieci OSD, zmierzonej przez uktady pomiarowo-
rozliczeniowe w miejscach dostarczenia URD z obszaru OSD, na kazdg
godzing doby handlowej, w podziale na POB,

¢) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn
w celu ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujacych na
Rynku Bilansujacym zgodnie z WDB,

d) niezwlocznego przekazywania OSDp informacji o wstrzymaniu lub
zaprzestaniu $§wiadczenia przez OSD ustug dystrybucji energii
elektrycznej dla POB 1 Sprzedawcy.

e) niezwlocznego informowania OSDp o okolicznosciach majgcych
wplyw na prawidtowos¢ przekazywanych danych pomiarowych.

A.6.5

Przekazywanie danych przez OSDp do OSP obejmuje przekazywanie

zagregowanych danych pomiarowych URD, przytaczonych do sieci OSD nie

objetej obszarem Rynku Bilansujgcego na:

a) na MB bgdace w posiadaniu POB wskazanego przez Sprzedawce
wybranego przez URDn typu odbiorca,

b) na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego bezposrednio przez
URDn typu wytworca.

A.6.6

Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dziatalno$ci na
Rynku Bilansujgcym przez POB lub zaprzestanie niezaleznie od przyczyny
bilansowania handlowego sprzedawcy lub URDn typu wytwdrca na obszarze
sieci PEP, na ktorej operatorem wyznaczonym jest OSD, bedzie skutkowac
zaprzestaniem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych tego POB
oraz nastapi sprzedaz rezerwowa, o ktérej mowa pkt A.7. IRiIESD.

A6.7

Zaprzestanie przez Sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej do URD z
obszaru OSDn, o ile nie ma sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowad
zaprzestaniem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych na MB
POB wybranego przez tego sprzedawce, a tym samym dane pomiarowe
URDn beda powigkszaé zuzycie energii elektrycznej na PEP.

AT

ORed wykorzystywany do $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP musi posiada¢ Certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie oraz posiadac status ,,ORed aktywny”
uzyskane na zasadach okreslonych ponizej. Zasady certyfikowania ORed
przytgczonych do sieci przesylowej albo jednoczesnie do sieci przesylowej i
dystrybucyjnej okresla IRIESP.

AT.1.2

Certyfikowaniu podlega ORed przylaczony do sieci dystrybucyjnej, dla
ktérego przynajmniej jedno PPE przylaczone jest do sieci dystrybucyjnej
OSD o napieciu znamionowym powyzej 1 kV. Dopuszcza sig, aby ORed,
poza PPE przylaczonymi do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym
powyzej 1 kV, posiadat ré6wniez dodatkowo PPE przylaczone do sieci o
napigciu znamionowym ponizej 1 kV, o ile spelniajg one wymagania
okre$lone w pkt. A.7.1.9. ppkt. 4) — 5). Certyfikowaniu nie podlegaja ORed
odbiorcow energii elektryczne] w gospodarstwach domowych

A7.1.12

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastepuje w terminie 30 dni od dnia ztozenia
kompletnego wniosku przez URD lub OSDn do OSDW przypadku
wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSDn, OSDn przekazuje ten
certyfikat do OSD celem jego przekazania do upowaznionego OSDp oraz
rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usludze redukcji
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zapotrzebowania. OSD w terminie do 7 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku od URD lub OSDn przekazuje do OSDp.

A8.1

W umowie o $wiadczenie ustugi dystrybucji, URD:

1. wskazuje wybranego przez siebie sprzedawce rezerwowego z wykazu, o
ktorym mowa w pkt. A.3.12. lit. a), innego niz sprzedawca podstawowy,

2. upowaznia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w
przypadku wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania umowy
sprzedazy przez dotychczasowego sprzedawce — umowy sprzedazy
rezerwowej ze wskazanym przez siebie sprzedawca rezerwowym.

Wymog by sprzedaweg rezerwowym mogt by¢ tylko inny sprzedawca niz

sprzedawca bedacy strong zawartej umowy sprzedazy - nie dotyczy

przypadku, gdy wykaz, o ktérym mowa w pkt. A.3.12. lit. a) obejmuje tylko
jednego sprzedawce.

Majgc na uwadze zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta, upowaznienie udzielone przez URD bedacego konsumentem,

powinno zawiera¢ dodatkowo:

1. o$wiadczenie tego URD, ze zostal poinformowany o prawie do
odstgpienia od umowy sprzedazy rezerwowej w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia,

2. upowaznienie dla OSD do zgdania w imieniu tego URD, rozpoczecia
umowy sprzedazy rezerwowej przed uplywem 14-dniowego okresu
odstgpienia od umowy sprzedazy rezerwowej zawartej na odlegtos¢ lub
poza lokalem przedsigbiorstwa, liczonego od dnia jej zawarcia.

Dokonujagc powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy zgodnie z pkt.

D.2.1., sprzedawca wskazuje sprzedawcg rezerwowego, co jest

réwnoznaczne ze ztozeniem o$wiadczenia w przedmiocie dokonania przez

URD wyboru sprzedawcy rezerwowego.

OSD na kazde uzasadnione zgdanie sprzedawcy rezerwowego, jest

zobowigzana do przekazania temu sprzedawcy oswiadczenia o zawarciu w

tre$ci umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji upowaznienia dla OSD do

zawarcia — w imieniu i na rzecz URD — umowy sprzedazy rezerwowej ze

wskazanym przez tego URD sprzedawcg rezerwowym, nie pozniej niz w

terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania.

AB9

Sprzedawca rezerwowy przekazuje odbiorcy koncowemu jeden egzemplarz
umowy sprzedazy rezerwowe] lub umowy kompleksowej zawierajgcej
postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania od operatora systemu dystrybucyjnego o$wiadczenia o
przyjeciu oferty sprzedawcy rezerwowego, oraz informuje o prawie
odbiorcy koncowego do wypowiedzenia tej umowy. Sprzedawca
zobowigzuje si¢ powiadomi¢ OSD o zakoriczeniu umowy sprzedazy
rezerwowej lub umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.8.6.,
zgodnie z pkt. D.1.8.

C.1.1

OSD w obszarze swojej sieci dystrybucyjnej peini funkcje Operatora
Pomiaréw (OP) i administruje danymi pomiarowymi w rozumieniu WDB,
w zakresie FPP przypisanych do MB, ktoére sktadajg si¢ na jednostke
grafikowa bedacg w posiadaniu OSD. w obszarze swojej sieci
dystrybucyjnej. OSD moze zlecié realizacje niektorych funkcji OP innemu
podmiotowi.
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Czes¢ zadan Operatora Pomiaréw w zakresie wspotpracy z OSP, OSD zleca
OSDp.

€010

Na potrzeby rozliczen Rynku Bilansujgcego, OSD wyznacza i udostepnia, za
podrednictwem OSDp godzinowe dane pomiarowe 1 pomiarowo-
rozliczeniowe, zgodnie z zasadami i terminami okreslonymi w IRIESP WDB
oraz IRIESD, dla:

a) OSDp jako zagregowane dane dla poszczegdlnych POB,

b) POB jako zagregowane dla tego POBMB rynku bilansujgcego i MDD
bilansowanych sprzedawcéw i URDw z podziatem sprzedawcdéw i URDW,
zachowujgc zgodnos¢ przekazywanych danych ww. podmiotom danych.

C.1.11

Na potrzeby rozliczen Rynku Detalicznego OSD udostepnia nastepujgce
dane pomiarowe:
a) Sprzedawcom:

— zuzyciu energii elektrycznej przez odbiorcow w  okresie
rozliczeniowym— przekazywane do 5 (pigtego) dnia roboczego po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego optat dystrybucyjnych,

— za zgodg URD bedgcego osobg fizyczng, dane godzinowe URD po
ich pozyskaniu przez OSD zgodnie z pkt C.1.3 a),

— oddzielnie w formie okresowych stanéw (wskazan) liczydet
licznikéw energii elektrycznej dane o ilosci energii wprowadzonej i
pobranej z sieci przez URD posiadajacego mikroinstalacje.

Sposo6b przekazywania danych okresla GUD zawarta pomigdzy Sprzedawca
i OSD,
b) URD:

— o zuzyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umozliwiajgce
wyznaczenie  rzeczywistego zuzycia energii  elekiryczne;j,
przekazywane wraz z fakturg za ustugi dystrybucyjne,

— godzinowe URD — na zlecenie URD — na zasadach i warunkach
okreslonych w umowie dystrybucyjnej lub odrebnej umowie zawartej
pomigdzy URD a OSD.

zachowujgc zgodno$¢ przekazywanych danych ww. podmiotom danych.
Dane pomiarowe sg udostepniane z doktadnoscig do 1 kWh.

E.1.

Procedura ustanawiania 1 zmiany podmiotu odpowiedzialnego za

bilansowanie handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRIESD-

Bilansowanie oraz WDP.

POB jest ustanawiany przez:

a) Sprzedawce, ktory zamierza sprzedawac energie¢ elektryczng URD typu
odbiorca (URDo), przytaczonemu do sieci dystrybucyjnej OSD;

b) URD typu wytworca (URDw), przytgczonego do sieci dystrybucyjnej
OSD

URDw wskazuje w umowie dystrybucyjnej zawartej z OSD ustanowionego

przez sprzedawcg POB, ktory bedzie bilansowat handlowo punkty poboru

energii (PPE) tego URDw

H.8.

Prosument bgdacy konsumentem w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ktory posiada zawartg ze sprzedawca
umowe kompleksowa, sktada reklamacje dotyczgce rozliczania i dystrybucji
tej energii do tego sprzedawcy.

H.9.

Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne- OSD nie uwzglednito reklamacji
prosumenta bedacego konsumentem, prosument ten moze wystapi¢, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzglednieniu
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reklamacji, do Koordynatora, z wnioskiem o pozasadowe rozwigzanie sporu
w tym zakresie.

H.12

W przypadku otrzymania przez sprzedawce od:

1) URD przylaczonego do sieci o napigciu znamionowym nie Wyzszym niz
1 kV wniosku o wudzielenie bonifikaty z tytulu przekroczenia
dopuszczalnych czaséw przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,

2) URD wniosku o wudzielenie bonifikaty z tytutu niedotrzymania
parametréw jakosciowych energii elektrycznej, z wylaczeniem
niedotrzymania parametrow jakosciowych energii elektrycznej
okreslajagcych dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii
elektryczne;j,

sprzedawca przekazuje OSD w formie elektronicznej ten wniosek w ciggu 2

dni roboczych od dnia otrzymania wniosku URD.

OSD po rozpatrzeniu wniosku przekazuje sprzedawcy informacje o uznaniu

lub odrzuceniu wniosku URD wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.”

H.13.

OSD udziela odbiorcom bonifikat za niedotrzymanie standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw oraz parametrow jakosciowych energii
elektrycznej w terminie 30 dni od:

6) ostatniego dnia, w ktorym nastgpito niedotrzymanie
standardow jakosciowych obshugi odbiorcow okreslonych w
odrebnych przepisach;

7) dnia otrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z
tytulu niedotrzymania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej okreslonych w odrgbnych przepisach, =z
wylgczeniem niedotrzymania parametréw jakoSciowych
energii elektrycznej okreslajacych dopuszczalne czasy
przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej,

8) ostatniego dnia, w ktéorym nastgpilo przekroczenie
dopuszczalnych czasow przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej okreslonych w odrgbnych przepisach lub
umowach, dla odbiorcow przylgczonych do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV;

9) dnia otrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z
tytutu przekroczenia dopuszczalnych czasow przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej okreslonych w odrgbnych
przepisach lub umowach, dla odbiorcéw przytaczonych do
sieci 0 napig¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV;

10) dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, dla innych
odbiorcow niz odbiorca, ktory ztozyt wniosek, zasilanych z
tego samego miejsca dostarczania co odbiorca, ktory ztozyt
wniosek, dla ktorych rowniez potwierdzono przekroczenie
czasOw przerw w dostarczaniu energii elektryczne;.

OSD uwzglednia udzielong bonifikate w rozliczeniach za najblizszy okres
rozliczeniowy.

c) W Czesci: Stownik pojeé i definicji dodano definicje:

PROSUMENT - prosument energii odnawialnej

WDB — Warunki dotyczgce bilansowania

22




Prosument energii odnawialnej - odbiorce koncowego wytwarzajgcego
energi¢ elektryczng wyltgeznie z odnawialnych Zrddet energii na wiasne
potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem ze w przypadku odbiorcy
koncowego niebedacego odbiorcg energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym, nie stanowi to przedmiotu przewazajacej dziatalnosci
gospodarczej okreslonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z
2020 1. poz. 443 i 1486);

Data przygotowania: 13 grudnia 2021 r.
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